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3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

3.7 GRUPOS ELECTRÓGENOS Y SAI 

Los grupos electrógenos y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) existentes en el área de servicio de la Autoridad 
Portuaria de Vigo, deberán ser objeto, como mínimo, de las acciones de mantenimiento recogidas en el ANEXO I. 

ÁREA ZONA GRUPOS POTENCIA(KVa) SAI POTENCIA(KVa) 

Comercio CT Comercio 1 110 -  

Praza da Estrela Edificio Principal. P0 1 100 -  

Trasatlánticos Sótano Estación Marítima 1 35 -  

Bouzas*** Nueva Casilla Policía 1 25 -  

Bayona*** Cabo Silleiro 1 44 -  

Canido Cabo Estay 1 13 -  

Cangas Cabo Home 1 5 -  

Berbés Edificio Portocultura 1 22 -  

Berbés Edificio Soportales B - - 1 30 

TOTAL 8  1  

*** Puesta en servicio a lo largo de la vida del contrato. 

4. ANEXO. PLANOS 

Estimación de puntos de alumbrado exterior. 

MUNICIPIO PLANO PUNTOS 

Vigo Zona de servicio Guixar a Bouzas Oeste 408 

Zona de servicio Guixar a Bouzas Este 543 

Paseo en bajada a Ríos 21 

Paseo en Praia de Mende 13 

Vilaboa Paseo de San Adrián (Santradán) 14 

Cangas Paseo de O Salgueirón  12 

Redondela Paseo de Chapela 43 

Explanada de Rande 17 

 TOTAL 1071 

 


