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existente.
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i09S/Ejulio 2017ESQUEMAS UNIFILARESELECTRICIDAD

ACOMETIDA: 3x240/120mm2Al

Unipolares Ent.Bajo Tubo D=160 mm 50 m.

0.6/1 kV,XLPE, RV-Al

CAJA GENERAL DE PROTECCION

FUSIBLES: 250 A; PdeC:50 kA

C.G.P.-11-250/250/400 BUC

I.c.en carga

250 A

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION_1: 4x120mm2Cu

Unipolares  Tubos Sup.E.O D=160 mm 6 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

SERVICIOS COMUNES Y OFICINAS

(Of. 1.01, Of. 2.01, Of. 2.02, Of. 2.03, Of. 2.04 y Of. 2.05)

FUSIBLES DE SEGURIDAD

SERV. COM.

1.01

OFICINACONTADORES

ESQUEMAS CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

L.G.A. 1: 4x120mm2 Cu 0.6/1kV, XLPE RZ1-K(AS) 

BAJO TUBO DIAMETRO 160mm

DETALLES CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES

INTERRUPTOR GENERAL ZONAS COMUNES OFICINAS

I.MAG.IV 63A

PdeC:10 kA

FUERZA SERVICIOS COMUNES OFICINAS

I.MAG.IV 40A

PdeC:10 kA

I.DIF.IV

40A.30 mA

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

F6

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

F5

ALUMBRADO Y SERV.DE EMERGENCIAS SERVICIOS COMUNES OFICINAS

I.MAG.IV 40A

PdeC:10 kA

GRUPO ELECTROGENO

20 kVA

Cont.

Grupo Electrogeno

CUADRO DE CONMUTACIÓN

Cont.

4x40 A 

I.MAG.4P

SZ1-K (AS+) 4x35mm²+TT

PdeC:10 kA

I.DIF.IV
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SUBCUADRO

I.MAG.IV 20A

M

ASCENSOR_2

40A.300 mA

DERIVACIÓN INDIVIDUAL DESDE CUARTO DE CONTADORES

4x50mm2 +TT ESO7ZK1-AS EN TUBO Ø90mm

FUERZA DEL CUADRO DE SERVICIOS COMUNES OFICINAS

ALUMBRADO Y EMERGENCIAS DEL CUADRO DE SERVICIOS COMUNES OFICINAS PRAGMA 24 SUPERFICIE 144 MODULOS PRA13816 + PUERTA METALICA PLENA
DIMENSIONES: 1050x550x148mm

VENTILADOR

M

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D
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F10

TELECO

I.DIF.II

40A.30 mA
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I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D
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F7

CENTRAL INCENDIOS

F8

CENTRAL SEGURIDAD

PdeC:10 kA

I.DIF.II

2
x
1
0
+

T
T
x
1
0
m

m
2
C
u

U
n
i
p
.
T
u
b
o
s
 
e
n
t
e
r
r
a
d
o
s
.
E
.
O

 
D

=
6
3
m

m
 

R
Z
1
-
K
(
A
S
)

ALUMBRADO 

I.MAG.II 16A

EXTERIOR

25A.300 mA

RELOJ ASTRONÓMICO

I.c.en carga

250 A

LINEA GENERAL DE ALIMENTACION_2: 4x120mm2Cu

Unipolares  Tubos Sup.E.O D=160 mm 6 m.

0.6/1 kV,XLPE+Pol, RZ1-K(AS)

OFICINAS

(Of. 2.06, Of. 2.07, Of. 3.01, Of. 3.02, Of. 3.03, Of. 3.04, Of. 3.05 y Of. 3.06)

FUSIBLES DE SEGURIDAD

CONTADORES

2.01

OFICINA

2.02

OFICINA

2.03

OFICINA

2.04

OFICINA

2.05

OFICINA

2.07

OFICINA

L.G.A. 2: 4x120mm2 Cu 0.6/1kV, XLPE RZ1-K(AS) 

BAJO TUBO DIAMETRO 160mm

3.01

OFICINA

3.02

OFICINA

3.03

OFICINA

3.04

OFICINA

3.06

OFICINA

3.05

OFICINA

2.06

OFICINA

PdeC:10 kA

I.DIF.IV
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SUBCUADRO

I.MAG.IV 20A

M

ASCENSOR_1

40A.300 mA

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A01

AL_PB

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_01

I.DIF.IV

40A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A02

AL_P1_01

A03

AL_P1_02

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A04

AL_P1_03

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_02

I.DIF.IV

40A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A05

AL_P2_01

A06

AL_P2_02

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A07

AL_P2_03

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_03

I.DIF.IV

40A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A08

AL_P3_01

A09

AL_P3_02

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A10

AL_P3_03

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_04

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A11

AL_Esc.COM_1

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_05

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A12

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_06

AL_Esc.COM_2

PdeC:10 kA

I.DIF.IV

40A.300 mA
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BOMBA

I.MAG.IV 25A

B

PdeC:10 kA

I.DIF.IV

40A.300 mA

I.MAG.IV 20A

M

VENTILADOR SOBREPRES.

ESCALERAS
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PdeC:10 kA

I.DIF.IV

25A.300 mA
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BOMBA

I.MAG.IV 10A

B

Grupo Presión C.I. Grupo Presión Sec-Jockey

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A13

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_07

AL_ASEOS 1y2_P.1

I.DIF.II

25A.30 mA

Curva D
Curva D

Curva D

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A14

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_08

AL_ASEOS 1,2y3_P.2

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A15

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_09

AL_ASEOS 4y5_P.2

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A16

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_10

AL_ASEO 1_P.3

I.DIF.II

25A.30 mA

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

A17

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

EMERGENCIAS_11

AL_ASEOS 2y3_P.3

I.DIF.II

25A.30 mA

ASEOS 4 y 5-P.2

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

ASEOS 1,2 y 3-P.2

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

F4

TOMAS_P2

VENTILADOR

M

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

ASEOS 4 y 5-P.2ASEOS 1,2 y 3-P.2

I.DIF.IV

40A.30 mA

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

F9

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

F8

VENTILADOR

M

ASEOS 2 y 3-P.3

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

ASEO 1-P.3

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D
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F7

TOMAS_P3

VENTILADOR

M

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

ASEOS 2 y 3-P.3ASEO 1-P.3

I.DIF.IV

25A.30 mA

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D
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F3

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D
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F2

ASEOS 1 y 2-P.1

2
x
4
+

T
T
x
4
m

m
2
C
u

U
n
i
p
.
T
u
b
o
s
 
S
u
p
.
E
.
O

 
D

=
2
0
m

m
 

H
0
7
Z
1
-
K
(
A
S
)

VENTILADOR

M

I.MAG.II

10 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

TOMAS_P1 ASEOS 1 y 2-P.1

I.DIF.II

25A.30 mA

F1

TOMAS_PB

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

SZ1-K (AS+) 4x35mm²+TT

CUADRO DE PROTECCIÓN SERVICIOS COMUNES OFICINAS

I.MAG.II

16 A

PdeC:6 kA

Curvas B,C,D

SZ1-K (AS+) 4x35mm²+TT
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